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Satelliti di appartamento integrati sul gateway AL300 tramite protocollo M—Bus

8x OPTOISOLATED DIGITAL INPUTS — GATEWAY AL300 8x EXTERNAL TEMPERATURE MODULE
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METER ELETTRICI per monitoraggio consumi
elettrici pompa di calore per finalita
energetica e di diagnositica (monitoraggio
della corrente assorbite per rilevare cicli di
lavoro)
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8x 24Vdc digital inputs

D101 Allarme caldaia CD1

DI.02 Allarme pompa di calore PDC1
DI.03 Allarme pompa di calore PDC2
DI.04 Allarme circolatore RISC1

DI.OS Allarme circolatore RISC2
DI.06 Allarme circolatore RAFF1
DI.07 Allarme circolatore RISC1

DI1.08

8x Relay digital outputs
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Comando

Comando

Comando

Comando

Comando

Comando

Comando

caldaia CD1

pompa di calore PDC1

pompa di calore PDC2

circolatore RISC1

circolatore RISC2

circolatore RAFF1

preparatore ACS
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